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Laborator Chrudim, zkusebni laboratof ¢. 1012 akreditovana CIA ‘ L1012
Dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Zaznam o odbéru vzorkd pitné vody dle SOP-V-01
Nazev zakazky: Méstys Bojanov Cislo zakazky: 9826
Duvod odbéru vzorku: kontrolni odbéry pitné vody
Odkaz na plan vzorkovani ze dne: 3. 6. 2026
Oznaceni vzorku: Bojanov €. p. 46 S1+ 82 BJ-2
Identifikace odbérového mista: RD studna vrt
- o vodovodni baterie v vzorek odebran piimo vzorkovaci kohout
Identifikace bodu odbéru: kuchyni ze studny na potrubi
Datum odbéru vzorku: 8. 6.2026 8. 6. 2026 8. 6. 2026
Cas odbéru vzorku: 9:45 10:10 10:40
Barva: ¢gira &ira &ira
Pach: 0 0 0
Chut’: 0 -
Ozon: [mg/l] - --
% | Hodnota pH: 7.1 73 7.1
E
2 |Teplota vzorku: [°C] 13,2 11,1 12,2
5
© | Rozp. O,: [mgll - - -
2 0zp. 0> [mg/I]
Konduktivita: [uS/cm] ==
Volny chlor: [mg/l] 0,07 - -
Oxid chloriéity: [mg/l] =
Zakal: ZF -
%’ Teplota vzduchu: [°C] 23 23 23
g
o c
S E | Srazky ano/ne: ne ne ne
o T
o O
2
= Oblacnost: jasno jasno jasno
[T)%p];Iota vzorku pfi pfedani do laboratore: 45 45 5.9
Pouzita méfidla: Teplomé&r T — 177, T — 46, pH metr ev. & 166, HACH ev. &. 71
Poznamky k odbéru vzorki, . )
odbéru pfitomen: - filtrace vzorku pfi odb&ru ANG / NE
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Vzorek odebral, méfeni na misté provedl, za dopravu vzorku do laboratofe zodpovida a vzorek predal:

Radim Holub, 8. 6. 2026, 12:45
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Laborator Chrudim, zkusebni laborator ¢. 1012 akreditovana CIA L1012
Die CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Pozadovana laboratorni stanoveni:
Bojanov €. p. 46
Vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni — kraceny rozbor
Vyhl. €. 422/2016 Sb. v platném znéni — radiologicky rozbor — Rn, Alfa, Beta aktivita
1x0,5 | ZCH, 2x0,1 | PE kovy, kond., 1x0,1 I TOC, 1x0,5 | sterilni
4x1 | PE, 1x radonka
S1+S2
Vyhl. €. 428/2001 Sb. v platném znéni — kraceny rozbor — surova voda
1x1 | ZCH, 1x0,25 | PE kovy, 1x0,25 | kyslikovka, 1x0,5 | sterilni, 2x0,1 | TOC, P, 2x0,1 | PE biologie, konduktivita
BJ-2
Vyhl. &. 428/2001 Sb. v platném znéni — kraceny rozbor — surova voda
1x1 1 ZCH, 1x0,25 | PE kovy, 1x0,25 | kyslikovka, 1x0,5 | sterilni, 2x0,1 | TOC, P, 2x0,1 | PE biologie, konduktivita
Zkousky provedené externim dodavatelem:
Doplnujici informace:
Objednatel: Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pistovy 820, 537 01 Chrudim llI
Kontaktni osoba: Ing. llona Saifertova
Termin dodani vysledku: 22. 6. 2026 — S1 + S2,BJ -2
6.7.2026 - C. p. 46
Vysledky predat do databaze PiVo ANO / NE
Pozadovano porovnani namérenych hodnot s platnou legislativou ANO / NE
Predal: Radim Holub Podpis/datum: 8. 6. 2026
Prevzal: Klara Pta¢kova Podpis/datum: 8. 6. 2026
Schvalil: Mgr. Lenka Stillerova Podpis/datum: 9. 6. 2026
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